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M 4830 M 8691 M 97.6 M 6257 M 143.2 M 6257 M 71.92 M 6257 M 9757 M 71.87 M 6257 M 6257 M 6257 M 6827 M 6257 M 625.7 M 6841 M 627.1 M 4830
T 88 T 152 T 1583 T 227 T 241 T 243 T 243 T 249 T 304 T 310 T 313 T 353 T 355 T 496 T 504 T 568 T 601 T 602 ET 639
1.051 m3/kg P 5.102 P 5.102 P 180.1 P 39.11 P 179.7 P 39.11 P 178.2 P 5.002 P 38.35 P 176.5 P 176.5 P 173.2 P 37.05 P 171.5 P 170.3 P 36.01 P 169.7 2.562 m3/kg
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LEGENDA: NOTAS: SISTEMA DE REFERENCIA
M - Fluxo Massico (t/h) Poténcia Bruta = 949.999 kWe
T - Temperatura (°C) Heat Rate Bruto = 5922 kJ/kWh
P - Press3o (bar) Eficiencia Bruta = 60.79% e
A : DESIG. | N. DESCRICAO DESENHO | DATA
Poténcia Liquida = 930481 kWe ¢ —
PR _ , j ESCALA
He.at‘ Rafe |’_|q.l_||d0 = 6041 bJ/kWh TiITULO BALANCO TERMICO
Eficiencia Liquida = 59.60% DATA oo
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GEN POWER EMPREENDIMENTO UTE GOVERNADOR MARCELO DEDA —
L ) 0 01/01 (A3)
Balango Térmico valido para plena carga (100%)
v T~ . g R [ \[ A DESENHO
Condicdes locais da UTE Governador Marcelo Deda ‘ OES | EMPREENDEDOR GENPOWER PARTICIPACOES S.A. RAFAEL RANGEL
Turbinas a Gas (TGs) operando com Gas Natural ARQUIVO LOCAL RESPONSAVEL TECNICO
BARRA DOS COQUEIROS / SE

PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO, BEM COMO SUA UTILIZAGAO PARA OUTROS FINS SEM A
PREVIA AUTORIZAGAO DA GENPOWER ENERGY E PARTICIPAGOES LTDA. DE ACORDO COM A LEI 5998/73-ART.25

RAFAEL SANCHES RANGEL
CREA 201390959-4




