
G

149050 kW

301485 kW

G

Torre de
Resfriamento

Makeup Blowdown

N. DESENHODESIG. DESCRIÇÃO DATA

01/01    (A3)

BALANÇO TÉRMICO

T  - Temperatura (°C)
P  - Pressão (bar)

M  - Fluxo Mássico (t/h) Potência Bruta

Condições locais da UTE Laranjeiras I
Turbinas a Gás (TG) operando com Gás Natural

= 450.535 kWe

Balanço Térmico valido para plena carga (100%)

Potência Líquida = 441.639 kWe

Heat Rate Bruto
Eficiência Bruta

= 5968 kJ/kWh
= 60.32%

Heat Rate Líquido
Eficiência Líquida

= 6089 kJ/kWh
= 59.13%
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